






























藍　　廃　　液 クロム廃液 絵　　　　　具 ガソリン廃液
pH 8．5 7．4 7．2 7．1
COD 637　ppm587　ppm 82　ppm19　ppm
ク　ロ　ム ND 200 ND ND
鉛 0．15 0．17 0．12 0．18
カドミウム α011 α016 0．0079 α01
銅 0，056 0．25 ND ND
亜　　　鉛 1．0 0．46 0，046 0．74
鉄 1．5 0．37 2．5 α087



































































処 理　方　法 COD 除　去　率 色 ?
??
フェントン酸化法 19．4ppm95．4％ 透明




活性炭吸着法 209．8 50．6％ 藍
??








処 理 手 順
表4と同じ
　　tl
試料一pH2に謹（2・％H、S。、）3響pH　7に纏（2・％N。。m
→炉過
表4と同じ
　　tt
各種処理した廃液をろ過した後の色を表5に併せて示す。
以上より各種の処理方法を個々に考えてみると表7になる。
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表7　各種処理方法の長所及び短所
処理：方法 長　　　　　　所 短　　　　　　　所
フェントン酸化法 反応速度が速く処理時間が短い。 反応は激しく反応制御が難しい。
スラッジの生成がない。 反応時に発泡するために消泡剤の
COD除去率が高く脱色率も高 添加が必要である。
い。
次亜塩素酸酸化法 スラッジの生成がない。 丁丁速度が遅く処理時間が長い。
残留塩素によりクロム処理が難し
い。
脱色率が低い。
活性炭吸着法 処理操作が簡単 脱色率が低いことがある。
活性炭投入量がスラッジとして発
生する。
塩化第2鉄凝沈法 クロムの除去には最：適 COD除去率が低い。
スラソジ発生量が多い。
　　　染料廃水の処理にはCODと重金属（クロム）の除去が必要であるために，表7からもわかる
　　ようにCOD除去とクロム除去の2っの方法を組み合わせるのが最適と思われる。フェントン酸
　　化法はCODとクロムの同時除去ができる可能性はあるが，反応操作の難しさや最適薬品添加量
　　が廃液によって異なるという点で実際の処理には適していないと考えられる。
　　　そこで，既存の施設の有効利用という点から，活性炭吸着法（主にCOD除去）と塩化第2鉄
　　二二法（重金属除去）を組み合わせた方法が最も適していると考え，この方法について処理方法
　　の検討を進めた。
5　活性炭吸着一塩化第2鉄凝沈法による処理検討
　5－1　試　　料
　　　試料として表8に示すものを使った。混合廃液というのは教育学部で排出される全廃液を混合
　　したものとほぼ同一になるよう種々の廃液を混合したものである。
　　表8　廃　　液　　試　　料
試料番号 試　料　名　　　　1回の実験に使用した容量
1 クロム廃液　　　　　　　　100雇
2 藍　廃　液　　　　　　　　100徊‘
3 混合廃液　　　　　　　　　　87鋸‘
’
クロム廃液24π4藍廃液30π4絵具廃液12磁｛アクリル絵具廃液6彿！　ガソリン廃液12鋸げ　苛性・ソーダ廃液3彿！
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5－2　実験方法
　　環境管理センター既存の無機廃液処理装置を使用するということを念頭に入れ，現在の無機廃
液処理方法の前処理として活性炭吸着法を行うという処理工程を考えた。これは，活性炭吸着に
よって有機物（COD）を除去することにより後続の凝集沈澱が効率良く行なわれると考えられ
　るためである。実際の実験は試料に所定量の活性炭を加え3時間撹絆を行った後，20％　H2　SO4で
　pH2．5に調整レ，　Cr6＋の還元をした。　（還元の方法は還元剤（ソービス）によりORP（酸
化還元電位）が250～300mVになるまで行った。）その後，20％NaOHを加えpH　11に調整し，
38％FeCl　3を所定量添加し再び20％NaOHでpH　11に再調整し1時間撹絆を行い凝集沈澱を行
　つた。その処理水のCOD及びクロム含有量を測定した。
5－3　実験結果
（1）活性炭添加量の影響
　　　活性炭吸着において添加する活性炭の量を変化させた時のCOD除去率及びクロムの除去率
　　の変化を図1～3に示す。いずれQ試料の場合も活性炭吸着の後，クロム還元及びFeC13　L5
　　me添加の凝沈法後に測定した結果である。これらの図からCOD除去率は活性炭添加量増加と
　　ともに増大するが，ある量以上では殆んど変化しないことがわかる。まt，クロム廃液のCO
　　D除去率が小さいことからクロムの存在は活性炭へのCOD成分の吸着を疎外する働きをして
　　いるのではないかと考えられる。しかし，活性炭量を増せばある程度のCOD除去率は得られ
　　ると推定できる。また，ク・ムの除去率は活性炭量によっては変化しない。
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図3活性炭添加量によるCOD及びクロム除去率の変化
②　塩化第2鉄添加量の影響
　　活性炭吸着，クロムの還元した後，凝集沈
　澱を行うために添加するFeC13の量による
　COD及びクロムの影響を図4～6に示す。
　活性炭吸着のみではクロムは殆んど除去でき
　ないがFeC13により殆んど除去できる。さ
　らにCODも同時に除去できることがわかっ
　たが，クロム，COD共にある添加量以上の
　FeC13添加は効果がないことも明らかにな
　つた。
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図4　COD及びクロム除去率に及ぼすFeC13
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図5　CODCOD除去率に及ぼすFeC13
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5－4　結　　論
　以上の結果から，染料・絵具廃液は廃液の種類によらず活性炭吸着法と塩化第2鉄凝沈法を組
　み合わせることによりCOD，クロム（重金属）も共に除去できることが明らかになった。また
混合廃液の結果より染色・絵具廃液の一括処理も可能であることもわかった。
6　今後の検討
　ビーカースケールの実験により，染料・絵具廃水は活性炭吸着法とFeC13凝沈法の組み合わせ
によって処理できることが明らかになった。今後は実際の処理装置での検討を行う必要がある。前
述した通り，この方法は環境管理センターの既存の無機廃液処理施設で行える方法であることから，
センターではこの施設を使っての検討を進めている。また，今後教育学部の発隼者がこれらの廃水
処理を行うことからも処理手順のマニュアル化を急いで行っているところである。
　教育学部より要請のあった染料・絵具廃水の処理は，既存の施設を利用する新しい処理方法によ
り可能であるという目安が立った。環境管理センターでは今後もよりよい処理方法の検討を進めて
いぐ予定である。
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